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上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改投〔2024〕662号   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关于沪东新村派出所迁建工程可行性研究报告

（初步设计深度）的批复

上海市公安局浦东分局：

你局《关于商请审批<上海市公安局浦东分局沪东新村派出

所迁建工程可行性研究报告（初步设计深度）>的函》（沪公浦函

〔2023〕113 号）已收悉。经研究，现批复如下：

一、为缓解沪东新村派出所现状业务用房紧张矛盾，完善基

层派出所基础设施建设，原则同意沪东新村派出所迁建工程可行

性研究报告（初步设计深度）。

二、项目选址位于浦东新区沪东社区 Y000804 单元 02-11 

地块，地块东至 02-07 地块，南至 02-06 地块，西至 02-10 地块、
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02-04 地块，北至 02-12 地块，用地面积约 4600 平方米（以实测

为准）。

三、本项目主要建设内容为：

新建一座一类派出所。新建总建筑面积 7565.16 平方米，包

括地上建筑面积 4308.43 平方米（其中计容面积 4268.3 平方

米），地下面积 3256.73 平方米。包括 1 栋地上五层地下一层

的派出所主楼；新建室外门卫室、垃圾房、变电房等辅助用房；

新建室外场地、道路、围墙、绿化、总体管线等配套设施；管线

保护、设备搬迁等。

四、总体设计

1. 原则同意总平面布置。

2. 在北侧东陆路设置机动车车行出入口（一出一进双车道）

和人行出入口。设机动车固定停车位 80 辆（地上 3 辆，地下 77

辆）。

3. 新建室外变电所。由临近街坊站新放二路10kV电缆供电，

供电总容量 1260kVA；拟从东陆路和张杨北路各引 1 路  

DN300 给水管，作为生活和消防水源；室内采用污、废分流，

室外采用雨、污分流，纳入东陆路市政管道；燃气拟从周边市政

燃气管道引入。

五、工程设计

1. 建筑

新建派出所主楼为地下一层地上五层，建筑高度 21.6 米；
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门卫室、垃圾房和变电所为地上一层。派出所主楼地上建筑、门

卫室和垃圾房耐火等级二级，变电所耐火等级一级，屋面防水等

级 I 级；地下室耐火等级一级，防水等级一级。

2. 结构

新建项目采用钢筋混凝土框架结构，结构后续工作年限 50

年、安全等级二级、抗震等级三级（局部二级）、抗震设防类别

为标准设防类（丙类），派出所主楼上部结构以地下室顶板为嵌

固端；地下室采用现浇钢筋混凝土梁柱体系，基础形式采用预制

方桩+承台；辅助建筑单体均坐落在地下室顶板上方，安全等级

二级、抗震等级三级，抗震设防类别为标准设防类（丙类）。

西侧基坑安全等级和环境保护等级一级，其余三侧基坑安全

等级和环境保护等级三级。基坑围护方式拟采用 SMW 工法桩，

整体设置一道钢筋混凝土支撑，西侧局部采用钻孔灌注桩+三轴

搅拌桩止水。

3. 机电设备工程

强电：在基地南部设置室外变电所，配置 2 台 630kVA 主变

压器。配电系统采用树干式和放射式相结合的方式。

弱电：主要包括综合布线、计算机网络、程控电话、五方通

话、视频监控、门禁、报警、广播、信息发布、排队叫号、网络

中心机房、多媒体会议、车辆出入管理等；新建公安智能化包括

执法办案技术防范系统、指挥中心系统以及公安专网外线接入系

统。
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给水及消防系统：地下一层和地上一层利用市政水压直接供

水，二层及以上楼层采用生活水箱及变频调速泵联合供水，设置

地下生活水泵房和生活水箱；拟采用空气源热泵直接加热、燃气

热水器作为辅助热源的闭式强制循环热水集中供应系统。

消防系统包括室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体

灭火系统和灭火器等。

暖通：新建派出所主楼一至二层采用变冷媒流量多联式空调

+新风的系统形式；三至五层采用分体空调；一层档案库采用恒

温恒湿空调系统；三层机房采用精密空调系统；消控室采用分体

空调；公共卫生间、变电站和水泵房设置机械通风系统；厨房油

烟经过净化后排放，设置屋顶油烟净化器及排油烟风机；设置地

下车库防烟排风系统。

燃气：由周边中压燃气管接入，并设燃气调压器。

4. 其他

预留 30%屋顶面积安装光伏设施。

有关管理、配套部门及专家的其他意见，请在下阶段认真研

究、吸收。

六、本项目总投资概算为 7272 万元，其中建筑安装工程费

6021 万元，工程建设其他费用 905 万元，预备费 346 万元。所

需建设资金由新区财力安排。

七、本项目建设工期为 24 个月。

请严格按照《政府投资条例》规定，抓紧落实开工条件及其 
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他后续各项工作。加强项目监督管理，严格控制项目投资，保障

施工质量和安全，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

 

附件：1. 投资概算表

2. 政府投资项目绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

                           2024 年 7 月 23 日       

抄送：新区政府、财政局、建交委、生态环境局、规划资源局、审
计局、统计局、投资管理中心。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2024 年 7 月 23 日印发
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附件1

投资概算表

单位：万元

序号 费用名称 金额

一 建筑安装工程费 6021
1 派出所主体 5247.53
2 变电所 205.84
3 门卫 46.28
4 室外总体工程 263.04
5 执法办案区专项装修 34.05
6 地下障碍物清除 18.14
7 管线保护 206.15
二 工程建设其他费用 905
1 三通一平及临水临电 60.21
2 代建单位管理费 147.49
3 前期工作费 60.21
4 勘察费 48.17
5 设计费 176.94
6 施工图预算编制费 17.69
7 工程建设监理费 171.17
8 市政配套费 58.27
9 人防费 25.85
10 道口开设费 10
11 光缆、机柜搬迁费 128.60
三 预备费 346

合计 7272
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附件 2

政府投资项目绩效目标表

项目名称 上海市公安局浦东分局沪东新村派出所迁建工程

项目总投资 7272（万元）

政府出资 7272（万元）

总体目标 缓解现状业务用房紧张矛盾，优化完善基层派出所基础设施

建设，施工质量达到优质工程标准，投资不超概算。

一 级

指标
二级指标 三级指标 指标值

数量指标 工程规模

新建总建筑面积 7565.16 平

方米，地上面积 4308.43 平方

米，地下面积3256.73平方米。

工程验收合

格率
一次性验收通过

质量指标

施工安全 无重大施工安全事故

时效指标 建设工期 24 个月

成本

指标

成本指标 投资控制 按批准概算控制

社会效益

指标

完善区域政

法基础设施
持续满足

生态效益

指标
环保措施 通过环保验收效益

指标
可持续影

响指标

项目建设遵

循可持续发

展原则

持续提升

民警满意度 ≥90%

绩效目标

满 意

度 指

标

服务对象

满意度指

标
办事人员满

意度
≥90%


